
 
 
 
 

ECOWATTI JA  LÄMMÖNLÄHTEET  

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 
(ECOWATTI, ECOWATTI K, ECOWATTI 2T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistaja: 

 
Tuotekatu 11, PL 21 
21201 Raisio 
Puh. (02) 4374 600 
kaukora@kaukora.fi 
www.kaukora.fi      
      

29.12.2011 



 2

 

YLEISTÄ ........................................................................................................................................................................... 3�

AURINKOLATAUSJÄRJESTELMÄ ............................................................................................................................ 6�

AURINKOLATAUSJÄRJESTELMÄN VARUSTEET ................................................................................................................ 6�
WATT 3000 SU AURINKOKERÄIN .................................................................................................................................. 9�
JÄSPI SOLAR 300(500) PAK -AURINKOJÄRJESTELMÄN ASENNUS ............................................................................. 10�

Keräimien kiinnityskehyksien varusteet .................................................................................................................. 11�
Asennusvaihe 1: Keräimien kiinnityskehyksien asennus ......................................................................................... 13�
Asennusvaihe 2.: Kiinnikesarjan kokoaminen ......................................................................................................... 15�
Asennusvaihe 3. WATT 3000 Aurinkokeräinten asennus ........................................................................................ 18�

ECOWATIN AURINKOKIERUKAN ASENNUS .................................................................................................................... 18�
KATTILAN AURINKOANTURIN (T8) ASENNUS ................................................................................................................ 19�
PUTKIASENNUS ............................................................................................................................................................. 20�
LATAUSPAKETIN ASENNUS JA KÄYTTÖ ......................................................................................................................... 21�
OHJAUS JA SÄÄTÖ ......................................................................................................................................................... 23�

TULISIJA ........................................................................................................................................................................ 25�

EW TULISIJA VARUSTEKOKONAISUUS .......................................................................................................................... 26�
PUTKIASENNUS ............................................................................................................................................................. 27�
PUTKIASENNUS JA ERISTYS ........................................................................................................................................... 30�

Putkien pinta-asennus ............................................................................................................................................. 30�
Putkien asennus alapohjaan .................................................................................................................................... 31�
Putkien asennus tuulettuvaan alapohjaan ............................................................................................................... 32�

TULISIJAN ANTURIN ASENNUS ...................................................................................................................................... 34�
T&P -VENTTIILIN - JA PURKUPUTKEN ASENNUS ............................................................................................................ 34�
TULISIJAN TÄYTTÖ JA ILMAUS ...................................................................................................................................... 37�
OHJAUS JA SÄÄTÖ ......................................................................................................................................................... 38�

LÄMPÖPUMPPU........................................................................................................................................................... 41�

LÄMPÖPUMPPU VARUSTEKOKONAISUUS ....................................................................................................................... 41�
Lämpöpumpun jalusta, seinäläpiviennit ja kondenssivesikouru ............................................................................. 41�

LÄMPÖPUMPUN ASENNUS (KS. LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE) ................................................................ 42�
PUTKIASENNUS ............................................................................................................................................................. 43�
SÄHKÖKYTKENTÄ  ......................................................................................................................................................... 46�
OHJAUS JA SÄÄTÖ ......................................................................................................................................................... 47�

Inverter lämpöpumppu ............................................................................................................................................ 47�
ON/OFF Lämpöpumppu (Esim. Jämä-Moon) ......................................................................................................... 47�

ECOWATIN ERI KYTKENTÄMAHDOLLISUUDET JA SÄÄDÖT ..... ................................................................. 51�

AURINKOLATAUSJÄRJESTELMÄ JA TAKKA ................. ................................................................................... 52�

PUTKIASENNUS ............................................................................................................................................................. 52�
OHJAUS JA SÄÄTÖ ......................................................................................................................................................... 56�

AURINKOLATAUSJÄRJESTELMÄ JA LÄMPÖPUMPPU ........... ........................................................................ 57�

PUTKIASENNUS ............................................................................................................................................................. 57�
OHJAUS JA SÄÄTÖ ......................................................................................................................................................... 59�

TULISIJA JA LÄMPÖPUMPPU ................................................................................................................................. 60�

PUTKIASENNUS ............................................................................................................................................................. 60�
OHJAUS JA SÄÄTÖ ......................................................................................................................................................... 62�

MUU LÄMMÖNLÄHDE OHJAUS ............................................................................................................................. 63�



 3

 

Yleistä 
Ecowatti-mallisto muodostuu kolmesta 
tuotteesta, joita ovat Ecowatti, Ecowatti K 
sekä Ecowatti 2T. Tässä oppaassa 
puhuttaessa Ecowatista tarkoitetaan 
kaikkia malleja, ellei toisin mainita. 
Kaikissa malleissa on sama ohjaus. Putkitukset 
ja toimituslaajuus eroavat kuitenkin toisistaan.   
 
Ecowatin, Ecowatti 2T sekä Ecowatti K  
-mallien vakiovarustus eroaa toisistaan. 
Ecowatti 2T -malliin kuuluu Ecowatin 
varustuksen lisäksi seuraavat komponentit: 
 

�  Aurinkokierukka 
�  Varaajaan sijoitettava anturi (T8) 
�  P&T venttiili 1/2"x15mm 10bar sekä 

purkuputki 
 
Ecowatti K -malliin kuuluu Ecowatin 

vakiovarustuksen lisäksi aurinkokierukka sekä aurinkolatauksen varaaja-anturi. 
 
Tämä opas on tarkoitettu opastamaan Ecowatti-mallistoon kytkettävien lämmönlähteiden asennusta 
ja säätöä. Ecowatti-mallistoon voidaan kytkeä yhteensä kolme lämmönlähdettä rinnakkain. 
Oppaassa on selvitetty eri lämmitystapamahdollisuudet, lämmönlähdemahdollisuuksia, 
lämmönlähteisiin liittyvät ohjattavat komponentit, säädöt sekä valittava ohjaustapa kullekin 
ohjattavalle komponentille (latauspumput, poltin sekä lämpöpumppu). Kytkentävariaatiot on 
esitetty omissa kappaleissaan.  
 
Ecowatin  sekä Ecowatti 2T:n peruslämmityssäädöt on esitetty mallien omissa käyttö- ja 
asennusohjeissa. Ecowatissa asia on esitetty myös erillisessä Asentajan oppaassa.   
 
Päävalikossa näkyy käyttäjälle vain huoltovalikosta aktivoidut lämmönlähteen valikot. Kytketty 
lämmönlähde aktivoidaan huoltotilassa (Asennustaso 2). Asentaja aktivoi asennetun lämmönlähteen 
asennusvaiheessa. Valikossa on valintamahdollisuudet Päällä/Pois Lämpöpumpulle, 
Aurinkolatausjärjestelmälle sekä Muulle lämmönlähteelle.  

 
Suosittelemme, että asennuksen tekee ammattitaitoinen LVI-asentaja putki- ja 
laitekytkentöjen osalta.laitteiden sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. 
 
 
 
 
 



 
Ecowatin kytkennät 



 

 
 
Ecowatti 2T kytkennät



 

Aurinkolatausjärjestelmä 
 
Ecowattiin on mahdollista kytkeä valmis aurinkolatauspaketti. Nämä käyttöohjeet opastavat, miten 
järjestelmä tulee asentaa ja miten sitä tulee käyttää. Suosittelemme, että asennuksen tekee 
ammattitaitoinen lvi-asentaja putki- ja laitekytkentöjen osalta. Aurinkokeräimien asennuksen 
katolle voi suorittaa myös kattoalan ammattihenkilö. Laitteiden sähkökytkennät saa tehdä vain 
sähköalan ammattihenkilö. 
 
Jäspi-aurinkojärjestelmät on suunniteltu ottaen huomioon maamme maantieteellinen sijainti. 
Keräimen absorptiokyky on erinomainen, ja sen lämpöhäviöt ovat pienet, jolloin laitteiston 
hyötysuhde on korkea. Aurinkokeräimet voidaan asentaa useimmille kattopinnoille. Ennen 
aurinkokeräimien asentamista on varmistettava katon lappeen suunta, sekä keräimien 
kiinnityspaikka, kattorakenteiden kestävyys ja tiiveys. Mikäli aurinkokeräimet asennetaan 
tasopinnalle, pitää varmistua tason koosta ja kestävyydestä. 
 
Nämä käyttöohjeet opastavat, miten laite tulee asentaa ja miten sitä tulee käyttää. Suosittelemme, 
että asennuksen tekee ammattitaitoinen lvi-asentaja putki- ja laitekytkentöjen osalta. 
Aurinkokeräimien asennuksen katolle voi suorittaa myös kattoalan ammattihenkilö. Laitteiden 
sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. 
  

Aurinkolatausjärjestelmän varusteet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Aurinkokierukka on tehdasasennettu Ecowatti K ja Ecowatti 2T malleissa. Mikäli aurinkojärjestelmän valitsee 
Ecowattiin jälkikäteen, tulee aurinkokierukka asentaa itse. Katso ohjeet kohdasta aurinkokierukan asennus. 
** Anturi on tehdasasennettu Ecowatti K ja Ecowatti 2T malleissa. Mikäli aurinkojärjestelmän valitsee Ecowattiin 
jälkikäteen, tulee anturi asentaa itse. Katso ohjeet kohdasta anturin asennus. 
***Peitekotelo on tehdasasennettu Ecowatti K ja Ecowatti 2T malleissa. Mikäli aurinkojärjestelmän valitsee Ecowattiin 
jälkikäteen, kuuluu peitekotelo (aluslevy)varustekokonaisuuteen.  
 

Watt 3000 SU aurinkokeräin 3   

Kiinnikesarja keräimille  1   

Aurinkokierukka* 1 6,3m, ø70mm 
9 x 18 mm  putkieriste   1 Aeroflex EDPM, 40m 
 Erikoislämmönsiirtoneste 1 25l 
Paisuntasäiliö 1 18l 
Putkiliitosten liitinsarja  1 (3:n paneelin) 
Puristusliitin (supistus) 3 PUS.LIITIN SUP.SARJA 22x18 MM 
Puristusliitin 1 PUS.LIITIN SK 3/4x22 MM 
Puristus T-liitin 1 PUS.T-LIITIN 18 MM 
Aurinkolatauspaketti 1   
Aurinkopaneelin anturi (T10) 1 typ. PT 1000, 20m 
Aurinkokierukkaan sijoitettava anturi (T8)** 1 typ. KTY, 3m 
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Kuva 6 
 

Kuva 5 
 

Kuva 7, järjestelmän putkistovarusteet: 
(A) ilmaukseen, (B) keräimiin (kuvassa 5 keräimen paketin varustemäärä),  
(C) paisuntaan, (D) varaajaan 
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WATT 3000 SU aurinkokeräin  
 
JÄSPI aurinkolatausjärjestelmä -sarjojen perustana on WATT 3000 SU tasokeräin.  
Sen valmistaja on saksalainen Interpane - SUNSELECT. Keräin on rakenteeltaan uusinta 
aurinkolämmitysteknologiaa. 
  
Aurinkokeräimen perusta on keräinpinta, joka absorboi tehokkaasti auringonsäteitä.  Keräimen 
absorptiokyky on 95 % ja lämpöhäviöt 5 %. Keräimien materiaalina on selektiivisellä 
mustakromilla pinnoitettu kupari, joka kerää tehokkaasti auringon säteilylämpöä. 
 
Stuttgartin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan, SUNSELECT rakenne lisää aurinkokeräimen 
tehoa keskimäärin 10 % vuodessa. Talvisin, keväisin ja syksyisin tehon-parannus on jopa 16 % 
tavanomaiseen keräimen rakenteeseen verrattuna. 
 
Käytetyn kehysmateriaalin vuoksi, useampien keräimien asentaminen saamaan aurinkopiiriin on 
yksinkertaista. WATT 3000 SU keräimeen kuuluu puserrusliitinosat putkilinjoja varten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!HUOM!!! 
 

Aurinkokeräimet on pidettävä peitettynä ylikuumenemisen estämiseksi siihen asti 
kunnes järjestelmä on käyttövalmis. Järjestelmä voidaan täyttää vasta, kun koko 
aurinkopiiri on valmiiksi asennettu. Huom! Ennen käynnistystä on varmistuttava, 
että järjestelmä on varustettu varoventtiilillä yli paineen estämiseksi. 
 
Keräimet on asennettava kattorakenteiden (harjakatto) vaatimalla tavalla. Keräimet 
voidaan asentaa myös asianmukaiseen jalkatelineeseen tasakatolle tai maahan.  
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JÄSPI SOLAR 300(500) PAK -aurinkojärjestelmän asenn us 
 

- Aurinkolämmitysjärjestelmän asennuksessa ja kytkennässä käytetään 18 mm Cu-putkea 
(kupari).  (Muoviputki ei lämmönkestävyyssyistä sovellu tarkoitukseen) 

- Putkien eristyksessä on käytettävä lämmönkestävää eristettä (toimitukseen sisältyy  
40 m eristettä).  

- Järjestelmä täytetään hitaasti ja toimenpidettä seurataan koko ajan. 
- Mikäli aurinkojärjestelmästä poistuu nestettä varoventtiilin kautta, on järjestelmään lisättävä 

vastaava määrä nestettä. 
 
Systeemin ilmaus voidaan tehdä kahdella tavalla:   

1) Jos käytössä on erillinen täyttöpumppu, jolla putkisto voidaan täyttää, ilmata ja huuhdella 
alhaalta käsin, keräimien putkikytkentä tehdään kuten kuvassa 5.   

2) Jos ilmausta ja huuhtelua ei voida suorittaa alhaalta, putkistoon on kuvan 6 mukaisesti 
asennettava putkiston ylimpään kohtaan sulkuventtiili ja automaattinen ilmanpoistaja, josta 
ilma päästetään ulos. Ilmanpoistokorkki ja sulkuventtiili (ks. kuva 6) avataan ilmauksen 
ajaksi. Kun ilmaus on tehty, sulkuventtiili ja ilmanpoistokorkki jätetään kiinni-asentoon. 

 
Paisuntasäiliö asennetaan pumppuyksikön ja varaajan väliselle putkiosuudelle. Putkivarusteissa on 
osat kytkentää varten. Kytkentään tarvitaan:  

- suora sambra 22 mm x ¾”uk 
- supistussarja 22-18 mm 
- puserrus-T-liitin 18 mm 

 
Jäljelle jäävät kaksi supistussarjaa kuuluvat varaajan kierukan lähtöyhteisiin. 
 
Kuva 7: Järjestelmän putkistovarusteet: 

- keräimien asennukseen tarvittavat osat: 
- paisunnan asentamiseen tarvittavat osat 
- ilmausta varten tarvittavat osat 
- varaajan kierukkaan tarvittavat osat 

 
Ennen keräimien asennukseen ryhtymistä on varmistuttava toimitukseen sisältyvien 
kiinnitystarvikkeiden ja kiskojen sopivuudesta. Suosittelemme, että kiinnitysosat esikootaan 
maalla ennen kattoasennuksen aloittamista. Samalla on hyvä varmistua mittojen sopivuudesta. 
 
Kattoasennuksessa huomioitava erityisesti, että kattokiinnikkeet kiinnitetään riittävän lujiin 
rakenteisiin. Varmistetaan kiinnitysten lujuus ja kireys sekä katon tiivistykset (myös putkien ja 
antureiden läpiviennit). 
 
Ensimmäisessä vaiheessa kootaan valmiiksi aurinkokeräinelementtien kiinnityskehykset. 
Keräinelementit kiinnitetään kiskoon asennettavien keräin pidikkeiden avulla. Pidikkeet 
kiinnitetään keräimeen M8 x 20i pulteilla. Keräinelementit kytketään toisiinsa suorilla Ø22 mm 
puserrusliittimillä. 
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Keräimien kiinnityskehyksien varusteet  

 
Asennuskuvissa käytetään esimerkkinä 3 keräinelementin asennusta. 
Pakettiin sisältyy asiakkaan ilmoittaman asennuskohteen ja keräinelementtimäärän mukainen 
kiinnityskehyssarja. Kiinnityskehyssarjoja on kaltevalle tiilikattopinnalle ja kaltevalle 
peltikattopinnalle. Sarjat eroavat toisistaan vain kattokiinnityskappaleiden osalta sekä keräin 
kiinnityskomponenttien osalta. Koukku H on tarkoitettu kaltevalle tiilikatolle ja koukku HP 
kaltevalle pelti- tai huopakatolle. Katso asennusvaiheessa paketin sisältö. 
 
Maa ja tasakattoasennuksissa keräinsarjalle rakennetaan sopivaksi katsotusta materiaalista erillinen 
tukeva runkokehikko sopivalla kaltevuuskulmalla (optimikaltevuus 45°). Tällöin keräimien 
asennussarjaksi sopii parhaiten peltikattoasennussarja. 
 
Kehyssarjapakettien sisällöt (Keräin kiinnitys Kiskoon asennettavalla keräin pidikkeellä L2) 
 
Pelti- ja huopakattoasennussarja  (tyyppi L) ja Tiilikattoasennussarja  (tyyppi S) 

Osa Määrä [kpl] 

Sarja 1 keräimelle 
2 

keräimelle 
3 

keräimelle 4 keräimelle 
5 

keräimelle 

HP/H 4 6 8 8 12 

W-206 2 4 6 8 10 

W-100 2     

W-150   4  4 

W-200  2  4 2 

LP   6 6 12 

L2 4 8 12 16 20 

M8x25z 4 6 8 8 12 

M8x50z 4 8 12 16 20 

M8x20i 4 8 12 16 20 
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Tiilikattokoukku 
(korkeus kattopinnasta 70mm) 

H 

Pelti/huopakattokoukku 
(korkeus kattopinnasta 70 mm) 

HP 

Kehyssarjojen osia (Kiskoon asennettavalla keräin pidikkeellä L2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M8x20i M8x50z 

M8x25z 

T-Profiilitanko 40x30 
( xxx on mitta/cm) 

W-xxx  

tai Kiskoon asennettava keräin 
pidike 
 

L2  

LP  



 13

 

Asennusvaihe 1: Keräimien kiinnityskehyksien asennu s 
 
Kehyksen asennusohje kaltevalle pelti- tai huopakattopinnalle (Keräin kiinnitys kiskoon 
asennettavalla keräin kiinnikkeellä L2) 
 
Pelti- tai huopakattokehyssarjan (tyyppi L) osat 3 keräimelle: 
Osa Nimitys Kpl 
HP  Teräksinen kiinnityskoukku (pelti/huopakattokoukku ) 8 
  ( kattoonkiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen ) 
W-206 Kehyksen alumiininen pystykiskoputki 6 
W-150 Kehyksen alumiininen vaakakiskoputki 4 
K2  Kisko elementti keräimien kiinnitykseen 4 
M8x25z Kiinnityspultti - pystykiskoputken W-206 kiinnitys koukkuun HP 8 
M8x50z Kiinnityspultti - kiskoputken W-150 kiinnitys kiskoputkeen W-206 12 
M8x20i Kiinnityspultti – kisko elementtien K2 kiinnitykseen keräimeen 4 
LP  Vaakakiskoputkien yhdistepala    6 
      
Pelti / huopakattokoukkujen asennus 
Kiinnityskoukut HP asennetaan kokonaan vesikatteen pinnalle. Koukut kiinnitetään kohteeseen 
sopivilla ruuveilla tukevasti katon tukirakenteisiin kuvan 1 osoittamalla tavalla. Koukkujen 
suositusetäisyydet toisistaan vaakatasossa (X-mitta) on 60cm. Pystytasossa koukkurivien 
suositusetäisyys (Y-mitta) on 160 ± 20 cm. Varmista, että koukut ovat samassa linjassa. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva1 Kiinnityskoukku (HP) katteen päällä 
 
 
 

600 
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Kehyksen asennusohje kaltevalle tiilikattopinnalle (Keräin kiinnitys kiskoon asennettavalla 
keräin kiinnikkeellä L2) 
 
Tiilikattokehyssarjan (tyyppi S) osat 3 keräimelle: 
 
Osa Nimitys Kpl 
H  Teräksinen kiinnityskoukku (tiilikattokoukku) 8 
W-206 Kehyksen alumiininen pystykisko 6 
W-150 Kehyksen alumiininen vaakakisko 4 
K2 Kisko elementti keräimien kiinnitykseen  4 
M8x25z Kiinnityspultti - pystykiskoputken W-206 kiinnitys koukkuun HP 8 
M8x50z Kiinnityspultti - kiskoputken W-150 kiinnitys kiskoputkeen W-206 12 
M8x20i Kiinnityspultti – kisko elementtien K2 kiinnitykseen keräimeen 4 
LP  Vaakakiskoputkien yhdistepala    6 
 
Irrota valitus tiilet ja kiinnitä koukut H katon tukirakenteisiin kuvien osoittamalla tavalla. 
Kiinnityskoukkujen reiälliset kärjet jäävät katon pinnan yläpuolelle. Kiinnityskoukkujen etäisyydet 
toisistaan ovat vaakatasossa 600 mm (60 cm) ja pystytasossa 1500 mm (150 cm) (160 ± 20 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva1b.  Kiinnityskoukku (H) tiilen alla 
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Asennusvaihe 2.: Kiinnikesarjan kokoaminen  
Kiinnikesarjan kokoaminen (Keräin kiinnitys kiskoon  asennettavalla keräin kiinnikkeellä L2) 
 
Pystykiskoputket W-206 kiinnitetään kuvien 2 ja 3 mukaisesti kiinnityskoukkujen päissä oleviin 
reikiin tasainen pinta ylöspäin. Kahden lyhyen kiinnityspultin (M8x25z) kannat työnnetään kunkin 
kiskoputken alempiin kiinnitysuriin (kuva 1). Nämä pultit työnnetään kiinnityskoukkujen päissä 
olevien reikien läpi ja kiinnitetään mutterilla kiskot löysästi paikoilleen (kuva 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2  Kuva 3 
 
Kiskot keskitetään reikävälin Y suhteen. Tarkistetaan vielä, että kiskojen alapäät tulivat samaan 
linjaan ja kiristetään kiskot paikoilleen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATTOPINTA 

W-206 

HP 

M8x50Z 

M8x25 

W-150 
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Vaakakiskoputket yhdistetään kahdella liitososalla (LP). Liitos osat liu`utetaan pääli- ja 
ulkosivukiskoon. Liitos osa kiristetään kuusioavaimella paikoilleen. 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vaakakiskoputket W-300 kiinnitetään kuvan 4 mukaisesti pystykiskoputkien W-206 päälle. 
Kolmen pitkän kiinnityspultin (M8x50z) kannat työnnetään kummankin vaakakiskoputken 
kattolapetta kohti osoittaviin kiinnitysuriin (kuva 5). Nämä pultit työnnetään sitten 
pystykiskoputkien W-206 päissä olevien reikien läpi, vaakakiskot W-300 keskitetään X-suunnassa 
ja kiristetään muttereilla paikoilleen (kuva 6). Pujota M8 x50 pultit W-150 kiskoihin ennen 
ensimmäisen pultin kiristystä! Kiinnitä kaikki vaakakiskot pystykiskoon samalla tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4 
 
 
 
 
 
 

 

2 X LP 
 

 W-206 

 W-150 

W-150 

M8 x 50 

kuva 5 

kuva 6 
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Kiskoelementit K2 liu`utetaan vaakakiskoputkiin W-150 kuvien 7 ja 8 mukaisesti. Kiskoelementit 
kiinnitetään M8 x 20i pulteilla kiinni aurinkokeräimen urallisiin reikiin kuvan mukaisesti. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W-150 

W-206 

K2 

W-150 

K2 

KERÄIN 

 

M8x20i 

kuva 7 

kuva 8 
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Asennusvaihe 3. WATT 3000 Aurinkokeräinten asennus 
Keräin kiinnitys kiskoon asennettavalla keräinkiinnikkeellä L2 
 
WATT 3000 aurinkokeräimet asetetaan kehykseen ja kiinnitetään kiskoelementteihin K2 
keräimien päissä olevilla pulteilla (M8x20i). Keräinsarjan kokoaminen telineeseensä kannattaa 
aloittaa keskimmäisestä keräinelementistä. Kiskoelementtien ja keräimien kiinnitysreiät asetetaan 
samalle tasolle ja pultit kierretään takaisin paikoilleen. Keräinelementit kytketään toisiinsa suorilla 
Ø22/22 mm puserrusliittimillä (kts. kuva 2). 
 

Ecowatin aurinkokierukan asennus  
Ecowatti K sekä Ecowatti 2T -malleissa aurinkokierukka on valmiiksi asennettu! 

Laipallisen aurinkokierukan asennus kattilaan: 
1. Irrota kattilan etuosassa oleva alalevy. 
2. Kattilan etuosassa alhaalla on kattilan pääkytkin sekä lämmityspiirin painemittari. Kyseisten 

toimintojen alla on kansi, joka on kiinni kolmella ruuvilla. Irrota kolme ruuvia, jotta 
kytkentäkoppa aukeaa. 

3. Avatun kannen alla on aurinkokierukan paikka. Irrota paikasta laippa. Laippa on kiinni 
kattilassa M8 pulteilla. 

4. Sijoita laipallinen aurinkokierukka sille varattuun aukkoon kattilan pohjassa. 
5. Kiinnitä laipallinen aurinkokierukka kattilaan. Aurinkokierukan laippa kiinnitetään kattilaan 

M8 pulteilla. 
6. Korvaa alkuperäinen kytkentäkoppa uudella, rei’itetyllä lisävarustekopalla. Aurinkokierukan 

yhteet tulevat kannessa olevien kahden reiän läpi. 
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Kattilan aurinkoanturin (T8) asennus 
Ecowatti K ja Ecowatti 2T -malleissa anturi on valmiiksi asennettu! 

Anturi T8 sijoitetaan samaan taskuun tehdasasennetun anturin T4 kanssa. Anturi tasku sijaitsee 
Ecowatin alapäädyssä latausyhteiden välissä. Ecowatti 2T ja Ecowatti K -malleissa anturi on 
valmiiksi asennettu! Anturin T8 liitäntä kortilla on nro. 19–20. 

Anturin asennus vaiheittain: 

1. Irrota anturitaskuun asetettu anturi T4 
2. Pujota anturitaskuun anturi T8 
3. Pujota anturi T4 takaisin anturitaskuun 
4. Eristä anturitasku eristeellä 
5. Kiinnitä anturijohto anturitaskun suulle kiinnikkeellä 
6. Liitä asennettu anturi kortille (liitäntä nro 19-20) 
 

Anturin T8 asennus anturitaskuun, (kuvissa vaiheet 2-5) 
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Putkiasennus 
Putkiasennukset tulee tehdä voimassaolevien määräysten mukaan. Putkikytkentöjä varten on 
Ecowatin alaosaan jätetty asennustila. Ecowatissa on avattavat sivulevyt, joten putkilähdöt voidaan 
asentaa oikealle, vasemmalle tai taaksepäin. Aurinkolatausjärjestelmän putket kytketään 
asennettuun aurinkokierukan meno- ja paluuyhteeseen (ø18mm) (ks. kytkentämalli).  
 
ECOWATTI 

 
. 
ECOWATTI 2T 
 

 
 
Aurinkolatausjärjestelmän putket kytketään aurinkokierukan meno- ja paluuyhteisiin 
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Latauspaketin asennus ja käyttö 
 
Latauspaketti (TERMOMAT SOLAR) asennetaan oman Asennus- ja käyttöohjeensa mukaisesti. 
Latauspaketin käyttöohje sisältää myös ohjeen järjestelmän täyttöön lämmönsiirtonesteellä. 
Termomat Solar -latauspaketin asennus- ja käyttöohjeen mukainen 9 bar varoventtiili on JÄSPI 
PAK -malleissa korvattu 6 bar varoventtiilillä  ja kiinteä 2 litran paisunta-astia on korvattu 
erillisellä isommalla 18 litran paisunta-astialla. 
 
Valmistaja on kiristänyt latauspaketin sisäiset putkiliitokset ja yleensä niitä ei enää ole 
tarpeen kiristää asennuspaikalla. Järjestelmälle on kuitenkin tehtävä tiiviyskoe asennus-
paikalla ja sen perusteella tehdään tarvittavat lisäkiristykset. 
 
Aurinkojärjestelmän tarkastus  
 

1) Keräinjärjestelmän käyttöpaineen pst tulisi olla vähintään 3 bar +10 °C lämpötilassa 
2) Paisunta-astian esipaine tulisi tarkastaa vähintään 2 vuoden välein. 
3) Aurinkojärjestelmän ilmausten jälkeen tulee ilmanpoistimen sulkuventtiili kiertää suljettu -

asentoon. 
4) Sekä lataus- että käyttövesipiirien varoventtiilien toiminta tulisi tarkastaa 2 kertaa vuodessa.



 
Ecowatti ja aurinkokytkentä (Ecowatti 2T monikytkentä s.5)



 

Ohjaus ja säätö 
Ecowatin ohjausyksikkö ohjaa aurinkolatausjärjestelmän latauspumppua. Latauspumpun toteuttama 
lämpötila-arvo on aurinkokeräimen (anturi T10) ja energiavaraajan alaosan (anturi T8) erotus � T. 
Kun varaajan (T8) säädetty maks. lämpötila ylittyy, aurinkolatauspumppu pysähtyy. 
Aurinkolatauspumppu käynnistyy uudestaan kiinteällä differenssillä. 
 
Ohjaukset kortilla 
Aurinkolatauspumppu P4 230 VAC max. 80 W:  liitäntä nro. 63 
Aurinkokeräin anturi T10 PT1000:   liitäntä nro 23–24 
Säiliön anturi T8 KTY:    liitäntä nro 19–20 
 
Asennettu lämmönlähde tulee käydä aktivoimassa huoltovalikossa (Asennustaso 2).  
Toimi näin: 

1. Siirry selausvalikossa huoltovalikkoon.  
2. Aseta asennustasovalinta ikkunaan koodi 2368 (Asennustaso2) 
3. Siirry selausvalikossa valikkoon ”Aurinkolataus” 
4. Valitse valikosta valinta ”Käytössä” ja paina Ok. 
5. Siirry pois huoltovalikosta takaisin päävalikkoon 
6. Siirry päävalikossa valikkoon ”Aurinkolataus”. (Ks. kohta 10.1–10.2) 
7. Valitse aurinkolatauspumpun ohjaustapa 
8. Määritä valikosta varaajan maks. lämpötila, jonka toteuduttua aurinkolatauspumppu pysähtyy. 

Toimenpide estää varaajan ylikuumentumisen. 

10.1. Aurinkolatauksen toiminto Auto/Päällä/Pois 
Valintavaihtoehdot latausvalikossa ovat Auto, Päällä ja Pois. Autotoiminnossa 
aurinkolatausjärjestelmän kiertovesipumppu käynnistyy ja pysähtyy kiinteän säädön mukaan. 
Valinta ”Pois” kytkee aurinkolatausjärjestelmän pois. Päällä valinnassa pumppu käy 
jatkuvasti, kunnes toisin säädetään. Auto valinnan säätövalikkoon pääsee valitsemalla 
nuolinäppäimillä Auto ja painamalla Ok. 

10.2. Aurinkolämmityspiirin kiertovesipumpun säätö Auto-valinnassa 
Aurinkolämmityspiirin kiertovesipumppu toteuttaa kiinteää säätöä (ei säädettävissä). 
Lämpötila on aurinkokeräimen (anturi T10) ja varaajan alaosan (anturi T8) erotus � T.  
Lämpöpumpun toteuttama kiinteä säätö: 

Päälle � T= 6, Pois � T= 3 ja  

Max-arvo määräytyy käytön mukaan. Säätöalue on 20–90 °C. Tehdasasetus on 90 °C. 

9. Aurinkolatauspumppu toimii nyt säädön mukaan.  
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Vaihe 1-2 

 
 Vaihe 3-4     Vaiheet 6-7 
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Tulisija 
Ohjeessa on esitetty takan kytkemiseen tarvittava varustekokonaisuus, putkikytkentä, ohjaus sekä 
tarvittavat säädöt. Suosittelemme, että asennuksen tekee ammattitaitoinen lvi-asentaja putki- ja 
laitekytkentöjen osalta. Laitteiden sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.  
Ecowatin ja vesikiertoisen takan lisäksi kytkentä tulee varustaa Tulisija varustekokonaisuudella. 
Takkaa hankkiessa Ecowatin energialähteeksi on huomioitava kohdat 1-3: 
 
1. Takan teho (riippuvainen takkamallista) 
Maksimiteho 4-5kW 
Tulikiven lämmönsiirrin paketit 

�  Paketti 1: maks. teho 2-3 kW 
�  Paketti 2: maks. teho 3-4 kW 

Tulisijamalleja 
�  Varaavat tulisijat (lämmönluovutus on pitkäaikainen ja maks. teho melko 

pieni)=ECOWATTI/ECOWATTI K 
�  Takkasydämet (Lämmönluovutus on nopea ja maks. teho korkea)=ECOWATTI 2T 

(maks 15 kW) 
Takkasydänmallien maks. teho on korkeampi kuin varaavien takkojen! 

 
Lämmitystapahtuma varaavassa A) ja ”ei-varaavassa” B) tulisijassa 
A) Varaavassa tulisijassa lämpö siirtyy pitkän ajan kuluessa lämmityspiiriin ja maksimiteho on 
alhainen -> pieni varaajatilavuus 
 
B) ”Ei-varaavassa” tulisijassa, savukaasujen lämmöntalteenotossa tai ”kamina”- tyyppisissä 
tulisijoissa lämpö siirtyy lämmityspiirin silloin kun palotapahtuma on käynnissä-> suuri 
varaajatilavuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suosittelemme Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmän lämmönsiirtimillä varustettuja 
tulisijoja, joiden kanssa Ecowatin yhteensopivuus on testattu. Takan kytkentään tarvitaan 
EW Tulisija varustekokonaisuus.  
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2. Ohjaus 
Ecowatin ohjaujksessa on valmius myös takkalatauspiirin ohjaukseen, joka on hyvä huomioida 
takkamallia miettiessä. 
 
3. Ecowatin varustus ylilämpösuojalla (T&P venttiili) 
Ecowatille tarkoitettu venttiili sisältyy Ew Tulisijapakettiin.(ks.T&P venttiilin asennus) 
 

EW Tulisija varustekokonaisuus 
EW TULISIJA PAK KPL  MALLI 
Latauspumppu 1 UPS 25/60 
Pumppuliittimet 2 1” 
Lämpöanturi T3* 1 typ.  PT 1000, 350 C, 20m 
Takaiskuventtiili 1 DN 20 
Termostaatti varoventtiili (10bar) ** 1 P&T venttiili 1/2"x15mm 10bar 
Purkuputki *** 1 Cu 15x13 (kahdessa osassa) 
Pus.liitin suora 1 15mm 
Perhosventtiili (ilmaus) 2 8 mm, ¼” SK/SK 
Tulppa 2 8 mm (R1/4”) 
Virtausmittari 1 15 mm, ¾” x ¾” 
Suora sambra 2 22 x ¾ SK 
Cu-juotosnippa 2 8 x12 
*Lämpöanturi T3 tulee sijoittaa takkaan. (Ks. anturin asennus) 
**Ecowatti 2T mallissa venttiili on tehdasasennettu 
***Ecowatti 2T mallissa purkuputki on tehdasasennettu 
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Putkiasennus  
Putkiasennukset tulee tehdä voimassaolevien määräysten mukaan. Putkikytkentöjä varten on 
Ecowatin alaosaan jätetty asennustila. Ecowatissa on avattavat sivulevyt, joten putkilähdöt voidaan 
asentaa oikealle, vasemmalle tai taaksepäin. Takka kytketään Ecowatin latauspiirin meno- ja 
paluuyhteeseen (ø22mm). 
 
ECOWATTI 
 

 
 

ECOWATTI 2T 

 
Tulisijan tai/ja lämpöpumpun meno-, paluuputket kytketään Ecowatin latausyhteisiin. 
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Ecowatti ja takka 
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Ecowatti 2T  ja takkasydän/tulisija 
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Putkiasennus ja eristys 
Takan meno- ja paluuputket tulee eristää asianmukaisella eristeellä. Ohjeessa on esitetty ratkaisuja 
erilaisten putkiasennusten toteuttamiseen. Kaikissa putkiasennuksissa käytetään ø22 mm:n 
kupariputkea. Kupariputken ensimmäisenä eristekerroksena tulee käyttää kuumuutta kestävää 
eristemateriaalia. 

Putkien pinta-asennus 
Takalta lähtevät meno- paluuputket tulee eristää lämpöhäviön minimoimiseksi. Putkieristeenä voi 
käyttää Armacellin valmistamaa putkieristettä Armaflex HT eristettä (10 mm). Mikäli eristykseen 
käyttää jotain muuta mallia, tulee huomioida eristeen lämmönkestävyys (+150 °C). Takan meno- ja 
paluuputkien halkaisija on 22 mm. Putkiin soveltuvat taulukon 1 putkieristemalli. Eristeen 
kokonaispituus on riippuvainen putkikytkennästä sekä takan ja Ecowatin etäisyydestä. 
 

  

 
Putkien pinta asennus 
 

1. Putkimateriaalina tulee käyttää 22 mm:n kupariputkea 

2. Putkieristeen tulee olla kuumuutta kestävää eristettä 
HT/Armaflex 
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Putkieristemallit pinta asennuksessa. (HT/Armaflex: Onninen LVISK-NRO K7220220) 

 
 
 
 
 
 

Putkien asennus alapohjaan 
Putken valuasennuksessa tulee huomioida valusta eristeen pintaa kohdistuva paine. Ensimmäiseen 
eristekerrokseen ei saa kohdistua painetta. Ensimmäinen eristekerros tulee olla kuumuutta kestävää 
Armaflex HT putkieristettä (vaihe 2). Toinen koostumukseltaan kovempi eristekerros asennetaan 
suojaamaan pehmeää kuumuutta kestävää eristemateriaalia. Eristemateriaalit on esitetty taulukossa 
2.  
 

 

 
Putkiasennus alapohjaan 

Vaihe Eriste Valmistaja 
Eristettävä 
putki ulko-ø 

[mm] 

Eristepaksuus 
[mm] Koodi 

2 HT/Armaflex Armacell 22 10 HT-10X022 

1. Putkimateriaalina tulee käyttää 22mm:n kupariputkea 

2. Ensimmäinen eristekerros tulee olla kuumuutta kestävää 
eristettä HT/Armaflex 

3. Ensimmäinen eristekerros tulee päällystää vahvemmalla 
eristemateriaalilla SH/Armaflex 
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Putkieristemallit valuasennuksessa. (HT/Armaflex:Onninen LVISK-NRO K7220220, SH/Armaflex: 
Onninen) 

 
 

Putkien asennus tuulettuvaan alapohjaan 
Mikäli Takan meno- paluuputket asennetaan kulkemaan rakennuksen alapohjan läpi, tai sellaiseen 
paikkaan, jossa lämpötila on >0°C, tulee kupariputkenpintaan asentaa sulassapitokaapeli. Kaapeli 
asennetaan ensimmäisen eristekerroksen päälle, eristevillaan.( vaihe 3) 
Ensimmäinen eristekerros tulee olla kuumuutta kestävää Armaflex HT putkieristettä. Eristemallit on 
esitetty taulukossa 1. 
 

 
 
 

Vaihe Eriste Valmistaja 
Eristettävä 
putki ulko-ø 

[mm] 

Eristepaksuus 
[mm] Malli 

2 HT/Armaflex Armacell 22 10 HT-10X022 

3 SH/Armaflex Armacell 22+20 40 SH-40X42* 
( EI VARASTOSSA) 

1. Putkimateriaalina tulee käyttää 22mm:n kupariputkea 

2. Ensimmäinen eristekerros tulee olla kuumuutta kestävää 
eristettä HT/Armaflex 

3. Ensimmäinen eristekerros tulee päällystää eristevillalla. 
Eristevillaan tehdään väylä, johon sulatuskaapeli pujotetaan. 
Sulatuskaapeli on tärkeää sijoittaa ensimmäisen eristekerroksen 
päälle, koska kaapelin maks. lämpötila on + 65 °C 
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Putkiaasennus tuulettuvaan alapohjaan 
 
Alapohja asennuksen putkieristys. (HT/Armaflex:Onninen LVISK-NRO K7220220, Paroc Hvac 
section AluCoat: Ahlsell TUOTENRO. 31 191 07) 

 

Vaihe Eriste Valmistaja  
Eristettävä 
putki ulko-ø 

[mm] 

Eristepaksuus 
[mm] Malli 

2 HT/Armaflex Armacell 22 10 HT-10X022 

3 
Paroc Hvac 

Section AluCoat 
T 

Paroc 22+20 40 40X42 
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Tulisijan anturin asennus 
Ecowatti K ja Ecowatti 2T malleissa anturi on tehdasasennettu! 
 
Tulikiven takan ohjaukseen tarvitaan EW Tulisija-varustekokonaisuus. Varustekokonaisuuteen 
sisältyy PT 1000 tyyppinen lämpöanturi, joka sijoitetaan takkaan sijoitettavaan anturitaskuun. 
Anturitasku sisältyy takkapakettiin ja se asennetaan putkiasentajan toimesta asennusvaiheessa.  
Anturitasku asennetaan takalta lähtevään kuumaan putkeen takan sisälle. Anturi sijoitetaan 
anturitaskun päätyyn saakka (ks. kuvat 1-2). Anturi on hyvä lukita taskuun eristepalalla. Anturin 
asennus tulee huomioida hyvissä ajoin takan rakennusvaiheessa, sillä anturikaapeli voi kulkea 
rakenteissa, esim. lattiassa tai seinissä. Tällöin suositellaan rakenteissa kulkevaa suojaputkea, johon 
anturikaapeli voidaan pujottaa jälkikäteen.  
 

   
Takassa on anturille oma anturitasku, johon anturi pujotetaan   

T&P -venttiilin- ja purkuputken asennus 
Ecowatti 2T mallissa T&P venttiili ja purkuputki ovat asennettu tehtaalla! 
 
Takkakytkennässä Ecowatti tulee varustaa ylilämpösuoja T&P (Temperature&Pressure) -
venttiilillä. Venttiilin tarkoitus on estää Ecowatin ylilämpeneminen, jos lämmönlähteen energian 
syöttöä ei voida pysäyttää.  Kun yläsäiliön lämpötila savuttaa 90–95 °C, venttiili avautuu. Kuuma 
käyttövesi virtaa ulos ja tilalle virtaa esilämmityskierukan kautta viileää vettä.  
 

1. Tyhjennä säiliö ennen varoventtiilin asennusta 
2. Irrota käyttövesivaraajan varoventtiilin yhteestä tulppa ja aseta tilalle termostaatti 

varoventtiili. 
 
 
 
 
 
 
 
T&P - venttiili 
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T&P  -venttiilin asennus Ecowatin käyttövesivaraajan (yläsäiliö) yhteeseen. 
 
PURKUPUTKI TULEE EHDOTTOMASTI ASENTAA T&P -VENTTIIL IN YHTEESEEN, 
JA JOHTAA LATTIAKAIVOON! 
Asenna termostaattivaroventtiilin yhteeseen purkuputki. Purkuputki kulkee Ecowatin sivua pitkin 
alas. Purkuputki tulee johtaa lattiakaivoon. Purkuputki toimitetaan kahdessa osassa. Putket liitetään 
toisiinsa puserrusliittimellä (sisältyy pakettiin).
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T&P purkuputki toimitetaan kahdessa osassa 
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Tulisijan täyttö ja ilmaus 
 
Takka täytetään Ecowatin täytön yhteydessä. Takka tulee varustaa erillisellä ilmausventtiilillä, 
joka sijoitetaan takkakytkennän korkeimpaan kohtaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Avaa ilmausventtiilin (nro 21) punainen nuppi. Huomioi, että venttiilistä tulee ilmaa ja hieman 
vettä. Venttiilin alle on hyvä asettaa esim. ämpäri tai johtaa venttiilistä purkuputki lattiakaivoon. 
 
2. Avaa täyttöventtiilin hanat (nro 34), Ecowatti 2T (nro 32) ja säädä järjestelmän painetta hanan 
avulla. Järjestelmänpaineen tulee olla välillä 0,5–1,5 bar. Mikäli paine kasvaa liikaa, sulje 
säätöhana kokonaan, ja vähennä painetta ilmausventtiilistä (nro 21). 
 
3. Tarkista, että lämmitysverkoston automaattisen ilmanpoistajan (nro 15) korkki on löysällä. 
 
4. Laita ilmausventtiili (nro 21) kiinni, kun venttiilistä tulee vain vettä (ei ilmaa). Kun venttiilistä 
alkaa virrata vettä, alasäiliö on täynnä. 
 
5. Seuraa takan ilmausventtiiliä ja painetta. Kun takan ilmausventtiilistä tulee vain vettä, takkakierto 
on täynnä. Kun takka on täynnä, sulje takan ilmausventtiili. Ilmausventtiilistä tulee johtaa 
väliaikainen purkuputki lattiakaivoon.  
 
6. Kun järjestelmä on täynnä, sulje molemmat täyttöventtiilin hanat (nro 34). Mikäli käyttövesipuoli 
on käytössä, jätä käyttöveden sulkuventtiili auki (nro 33).  
 
7. Käynnistä takan latauspumppu Takan latauspumpun käynnistäminen: 
 

1. Kytke Ecowatti päälle pääkytkimestä (nro.11). Myös lämmityspiirin kiertovesipumppu 
kytkeytyy päälle. 

2. Siirry päävalikosta Huoltovalikkoon (Asennustaso 1, koodi:1234) 
3. Siirry Huoltovalikossa Testivalikkoon. 
4. Etsi Testausvalikosta takan latauspumppu P4 
5. Siirry oikealla viivanäppäimellä valikkoon (P4) ja valitse vaihtoehto Päällä. Pysy valikossa 

ja pidä pumppua päällä/pois, kunnes takkapiiri on ilmattu. Jätä testivalikossa pumpun 
tilaksi Pois! 

6. Siirry takaisin Päävalikkoon. 
 

LATTIAKAIVO 
 

TAKASTA 
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8. Kun lämmitysjärjestelmän kiertovesipumput jätetään käymään, kuulostele järjestelmää ja 
pumppuja. Käynnin tulisi olla hiljaista ja tasaista, ilman ylimääräistä kohinaa. Suorita kohta 5 
tarvittaessa uudelleen. Muista kuitenkin pysäyttää kiertovesipumppu ennen uudelleen ilmausta! 
 
9. Kun järjestelmä on huolella ilmattu, kierrä ilmanpoistajan (nro 15) korkki kiinni. 
 
Järjestelmää täytettäessä tarkkaile painetta. Paine ei saa ylittää 2,5 bar:a. Pidä järjestelmän 
paine välillä 0,5–1,5 bar. 
 

Ohjaus ja säätö 
 
Ecowatin ohjausyksikkö ohjaa takan latauspumppua. Latauspumpun toteuttama lämpötila-arvo on 
Takka (anturi T3) ja energiavaraajan alaosan (anturi T4) erotus  
� T ( Päälle � T= 6 °C, Pois � T= 3 °C).  
 

 
 

Muun lisälämmönlähteen latauspumpun säätö / Takka 

    
P4 
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Ohjaukset kortilla (ks.liite 1) 
Latauspumppu P4: liitäntä nro. 65 
Lämpöanturi (T3): liitäntä nro.7-8 
 
Asennettu lämmönlähde tulee käydä aktivoimassa huoltovalikossa (Asennustaso 2).  
Toimi näin: 

1. Siirry selausvalikossa huoltovalikkoon.  
2. Aseta asennustasovalinta ikkunaan koodi 2368 (Asennustaso2) 
3. Siirry selausvalikossa valikkoon ”Muu lämmönlähde” 
4. Valitse valikosta valinta ”Käytössä” ja paina Ok. 
5. Päävalikkoon aktivoituu Muu lämmönlähde valikko.  

 

Takan latauspumppu toteuttaa Päällä ja Auto ohjaustavassa samaa kiinteää asetusta. 
Latauspumpulle on määritetty pysähtymis- ja käynnistymissäätö, joka toteutuu 
automaattitoiminnolla (ei säädettävissä). Lämpötila-arvo on muun lämmönlähteen (anturi T3) ja 
energiavaraajan alaosan (anturi T4) erotus � T.  

Kun lämmönlähteenä on ainoastaan takka, latauspumppu toimii ainoana latauspuolen 
ohjattavana yksikkönä. Tällöin Päällä ja Auto ohjaustavat eivät eroa toisistaan mitenkään, 
sillä latauspumpun käynti on sama kummassakin ohjaustavassa. Ohjaus toimii ilman erillisiä 
säätöjä valikosta. 
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Vaiheet 1-4     Vaihe5 
 

 



Lämpöpumppu 
Nämä käyttöohjeet opastavat, miten laite tulee asentaa ja miten sitä tulee käyttää. Suosittelemme, 
että asennuksen tekee ammattitaitoinen lvi-asentaja putki- ja laitekytkentöjen osalta 
Laitteiden sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. Ohjeessa on esitetty 
kytkemiseen tarvittava varustekokonaisuus, kytkentä, ohjaus sekä tarvittavat säädöt. Tarkemmat 
ohjeet lämpöpumpun käyttöön liittyen löytyvät lämpöpumpun käyttö- ja asennusohjeesta. 
 

Lämpöpumppu varustekokonaisuus 
EW PAK MOON  KPL  MALLI 
Latauspumppu** 1 UPS 25/60 
Pumppuliittimet 2 1” 
Takaiskuventtiili 1 DN 20 

Lämpöpumpun jalusta, seinäläpiviennit ja kondenssiv esikouru 
JÄMÄ Moon tulee asettaa ulos vakaalle alustalle. Alla on esitetty malli jalustan rakenteesta. 
Jalustassa on hyvä huomioida seuraavat kohdat: 

�  Alustan vakaus (esim. roudan vaikutus) 
�  Alustan korkeus maan pinnasta (esim. lumen vaikutus talvella) 
�  Lämpöpumpun alle jäävä tyhjä tila kondenssivettä varten 

 
Lämpöpumppua varten tulee tehdä seinäläpiviennit (nrot 1-3). Lämpöpumppu vaatii kolme 50 
mm:n seinäläpivientiä meno- ja paluuputkille (nrot 1 ja 2) sekä kondenssivesiputkelle (nro 3). 
Läpiviennit voivat olla allekkain suorassa linjassa. Kondenssivesiputki tulee johtaa lattiakaivoon 
(nro 3).  
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Lämpöpumpusta valuu runsaasti kondenssivettä ja sulamisvettä sulatuksen yhteydessä. 
Kondenssivesi on hyvä johtaa suoraan lattiakaivoon. Lämpöpumppuun myydään erikseen 
kondenssivesikouru. Kouru sijoitetaan lämpöpumpun alle. Kourusta lähtevä putki tulee asentaa 
pieneen kulmaan alaspäin, jolloin vesi pääsee virtaamaan viemäriin (ks. Kourun käyttö ja 
asennusohje). Purkuputki on hyvä varustaa sulanapitokaapelilla, jolla varmistetaan veden virtaus 
purkuputkessa myös lämpötilan ollessa > 0 °C 
 

Lämpöpumpun asennus (ks. Lämpöpumpun käyttö- ja 
asennusohje) 

 
1. Aseta lämpöpumppu tukevalle alustalle. Aseta lämpöpumppu jalkojen avulla pystysuoraan. 
2. Asenna lämmitysvesiputket  
3. Asenna hukkavesijohto lattiakaivoon. 
4. Asenna ulkolämpötilan anturi ja mahdollinen huoneanturi. 
5. Liitä lämpöpumppu lämmitysjärjestelmään. 
6. Kytke lämpöpumppu sähköjärjestelmään. 
7.  Täytä ja ilmaa lämmitysjärjestelmä ennen käynnistystä.(Ecowatin täyttö on esitetty Ecowatin 

käyttö- ja asennusohjeessa) 
8. Käynnistä lämpöpumppu tekemällä tarvittavat asetukset käyttöpaneelissa. 
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Putkiasennus 
Putkiasennukset tulee tehdä voimassaolevien määräysten mukaan. Putkikytkentöjä varten on 
Ecowatin alaosaan jätetty asennustila. Ecowatissa on avattavat sivulevyt, joten putkilähdöt 
voidaan asentaa oikealle, vasemmalle tai taaksepäin. Lämpöpumppu kytketään latauspiirin 
meno- ja paluuyhteeseen (ø22mm). 

 
 

 
 
 

 
 
Tulisijan tai/ja lämpöpumpun meno-, paluuputket kytketään Ecowatin ja Ecowatti 2T:n 
latausyhteisiin.  
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Ecowatti ja lämpöpumppu (JÄMÄ Moon) 
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Ecowatti 2T ja lämpöpumppu 
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Sähkökytkentä 
 
 
 
Lämpöpumpun käyntilupa saadaan Ecowatin piirikortilta liittimistä 42 ja 43. Käyntilupakytkennällä 
Ecowatti ohjaa lämpöpumppua lämmityksessä. 
 

  
 
 
Jos lämpöpumppuna käytetään Jämä Moon ilma-vesilämpöpumppua, käyntiluvan kytkentä tehdään 
Jämä-Moon Asentajan käsikirjan kohdan ” Sähköliitännät” mukaisesti. Käyntilupa vastaa Moon 
ohjeen termostaattiohjausta. 
 
 
 
 
Jämä Moonia käytettäessä latauspumpun syöttö pitää tuoda lämpöpumpun piirikortilta. Tällöin 
latauspumppu käy tarpeen mukaan ja pumppu hoitaa lataussysteemin pakkassuojaustoimintaa. 
Katso ohjeet ja selitykset Jämä Moon Asentajan käsikirjasta.  
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Ohjaus ja säätö 
Jämä Moon lämpöpumppu voidaan kytkeä päälle ja pois myös toisen ohjausjärjestelmän 
signaaleilla. Katso lämpöpumpun omat säädöt ja ohjaus lämpöpumpun käyttö- ja asennusohjeesta. 
Ecowattiin voidaan liittää myös Inverter lämpöpumppu. 
 
Ecowatin ohjausyksikkö ohjaa lämpöpumppua käyntiluvan mukaan. Käyttäjä voi itse säätää 
lämpöpumpun käyntiä päävalikosta. Lämpöpumpun käyntiä ohjaavat anturit ovat (T4 jaT5). Anturit 
ovat tehdasasennettuja. Latauspumppu liitetään lämpöpumpun kytkentätilaan. 
  
Lämpöpumpun ohjaus kortilla 
Lämpöpumpun käyntilupa (on/off):  liitäntä nro. 43–42 
Inverter lämpöpumppu:   liitäntä nro. 112-113 
 
Latauspumppu kytketään Jämä-Moon  liittimen X11(11) paikkoihin 3 ja 4 
 

Inverter lämpöpumppu 
LP-jänniteviesti on 1-10V jännite (liitäntä 112-113), jolla voidaan ohjata lämpöpumpun 
tavoitelämpötilaa pyrkimyksenä optimoida pumpun energiatehokkuutta. Jänniteviesti on piirien 
menoveden lämpötiloista korkeampi. Skaalaus kortin ohjsuksessa: 10°C=>1V 90°C=>10V. 
 
Käyttöveden lämmityksen ollessa käynnissä lähtö asetetaan maksimiin. Jos Lämpöpumppua ei ole 
valittu käyttöön, asetetaan lähtöön aina 0V. Kun lämmitystavaksi on valittu sähkö, on jännitelähtö 
aina 0V. 
 
Mikäli Ecowattii kytketään Inverter lämpöpumppu, ei käyntilupa ohjauksella ja valikolla ole 
merkitystä. Lämpöpumppu toteuttaa pyynnin (kuumempi lämpökäyrä)mukaan. Ohjaus on siis sama 
kaikissa ohjaustavoissa Auto/Päällä/Pois. 

ON/OFF Lämpöpumppu (Esim. Jämä-Moon) 
Jämä-Moon on hyvä valinta Ecowattiin. Alla on selvitetty lämpöpumpun ohjausmahdollisuudet 
Ecowatissa. 

Käyntilupa (T4, T5) 
Päällä tilassa Lämpöpumppua ohjataan energiavaraajan antureiden T4 ja T5 mukaan. 
Lämpöpumpulle määritetään pysähtymis- ja käynnistymislämpötilat, joiden mukaan lämpöpumppu 
käy tasaisella syklillä. Lämpöpumpulle määritetään pysähtymislämpötila lämpöpumpun 
käyntilupavalikosta. Pysähtymislämpötila mitataan anturin T4 mittapisteestä. Lämpöpumpun 
uudelleen käynnistymisellä määritetään samasta käyntilupavalikosta differenssi. Differenssin 
säätöalue on 5-25. Uudelleen käynnistymislämpötila mitataan anturin T5 mittapisteestä. 

Tehdasasetus: Lämpöpumppu pois (T4)  
43 °C, Lämpöpumppu päälle (T5) Diff  6 
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Lämpöpumpun käyntilupa (T4, T5) 
 

Autovalinta 
Lämpöpumppu voidaan asettaa Auto tilaan. Säätö valitaan käyntilupavalikosta. Säädössä 
lämpöpumppu tuottaa menovettä, jonka lämpötila on vastaava, kuin valittu lämpökäyrän arvo 
lisättynä kolmella asteella.  

Säädössä lämpöpumppu käynnistyy, kun lämpötila saavutetaan ja pysähtyy, kun lämpötila on 
noussut viidellä asteella (diff). Auto-asennossa ei ole säätömahdollisuutta. 

Käyttövedenlämmitys ohittaa lämpöpumpun autovalinnan, jolloin käyttöveteen saadaan 
lämpöpumpulta koko hyöty. Tämän ajan lämpöpumppu siirtyy Päällä tilaan. 

 
Autovalinta 

Käyntilupa (T2) 
Lämpöpumppu voidaan säätää siten, että lämpöpumppu pysähtyy ulkolämpötilan laskiessa 
asetettuun arvoon. Ulkolämpötilasta siirtyy tieto Ecowatin ulkoiseen ohjaukseen, ja näin laite 
pystyy valmistautumaan lämpöpumpun pysähtymiseen.  Lämpöpumppujen poiskytkentälämpötilan 
säätöalue on -5-30 °C ja tehdasasetus on -20 °C. Lämpöpumppu ei toimi kovalla pakkasella (<-20 
°C), ja tästä syystä lämpöpumpun pysäytys huomioidaan lämmityslaitteen säädössä (sulatus). Säätö 
on riippuvainen lämpöpumpusta (ks. lämpöpumpun käyttöohje). 
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Asennettu lämmönlähde tulee käydä aktivoimassa huoltovalikossa (Asennustaso 2).  
 
Toimi näin: 

1. Siirry selausvalikossa huoltovalikkoon.  
2. Aseta asennustasovalinta ikkunaan koodi 2368 (Asennustaso2) 
3. Siirry selausvalikossa valikkoon ”Lämpöpumppu” 
4. Valitse valikosta valinta ”Käytössä” ja paina Ok. 
5. Siirry pois huoltovalikosta takaisin päävalikkoon 
6. Siirry päävalikon valikkoon ”LP-Ohjaus” (Ks. 9.1–9.3) 
7. Valitse lämpöpumpulle sopiva ohjaustapa Auto, Päällä tai Pois 
8. Mikäli ohjaustapa on Päällä, määritä lämpöpumpulle käyntiluvat 

9.1 Lämpöpumpun käyntivalinta Päällä/Pois/Auto 

Valitse valikossa lämpöpumpulle ohjaustapa. Auto valinnassa lämpöpumppu toteuttaa kiinteää 
käyntiä (ei säätömahdollisuutta). Päällä valinnassa lämpöpumppu toteuttaa asetettua 
käyntilupaa. Pois valinnasta lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä.  

9.2. Lämpöpumpun käyntilupa anturilta T5(varaajan alaosa) ja T4 (LP paluu) 
Päällä ohjaustavassa lämpöpumpulle asetetaan käynnistys- ja pysähtymislämpötilat anturien 
T5 ja T4 mukaan. Tehdasasetuksena lämpöpumppu pysähtyy anturilukeman T4 ollessa 43 
astetta ja tehdasasetuksen differenssin ollessa 6. Tällöin pumppu käynnistyy anturilukeman T5 
ollessa 37 astetta. Differenssi säätöalue on 5-25. 

9.3. Lämpöpumpun käyntilupa anturilta T2 (ulkoantur i) 
Lämpöpumpulle asetetaan käynnistys- ja pysähtymislämpötilat myös ulkoanturin T2 mukaan. 
Tehdasasetuksena lämpöpumppu pysähtyy anturilukeman ollessa -20 astetta. Tämä säätö 
tehdään sekä Päällä, että Auto ohjaustavassa.  

9. Lämpöpumppu toimii nyt säädön mukaan. Tarkasta lämpöpumpun sisäinen ohjaus 
Lämpöpumpun käyttö- ja asennusohjeesta. 

10. Tarkasta lämpöpumppu käynnistyksen jälkeen. 
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Vaiheet 1-4     Vaihe 8 

 
 

 
 



 51

 

 Ecowatin eri kytkentämahdollisuudet ja säädöt 
Ecowattiin voidaan kytkeä yhteensä kolme lämmönlähdettä rinnakkain. Kuvassa on selvitetty eri 
lämmitystapamahdollisuudet, lämmönlähdemahdollisuuksia, lämmönlähteisiin liittyvät ohjattavat 
komponentit, säädöt sekä valittava ohjaustapa kullekin ohjattavalle komponentille (latauspumput, 
poltin sekä lämpöpumppu). Kuvissa on selvitetty eri lämmityskokonaisuuksien säätö ja 
lämmitysjärjestelmän toiminta kyseisessä kytkennässä. 
 
Katso varustekokonaisuudet, aktivointi sekä säädöt kunkin lämmönlähteen omasta kappaleesta.
  

Ecowatin lämmitystapa- sekä kytkettävien lämmönlähteiden mahdollisuudet 

 
LATAUSPUMPPUJEN, MUUN LÄMMÖNLÄHTEEN (Takka, Lp 2)  SEKÄ LÄMPÖPUMPUN 
OHJAUSTAPASELVITYKSET: 
 
AURINKOLATAUSPUMPUN OHJAUSTAVAT 

1. Auto  Aurinkolatauspumppu toteuttaa 
kiinteää asetusta 

2. Päällä  Aurinkolatauspumppu päällä kunnes 
toisin säädetään 

3. Pois  Aurinkolatauspumppu ei toiminnassa 
MUUN LÄMMÖNLÄHTEEN (Takka, Lp 2) 
OHJAUS JA MUUN LÄMMÖNLÄHTEEN 
LATAUSPUMPUN KÄYNTI 

1. Auto  Sekä lämmönlähde että latauspumppu 
toteuttavat kiinteää asetusta (ei 
säätömahdollisuutta) 

2. Päällä  Lämmönlähde toteuttaa säädettyä 
käyntilupaa ja latauspumppu toteuttaa kiinteää 
asetusta. 

3. Pois Lämmönlähde ja latauspumppu ei 
toiminnassa 

LÄMPÖPUMPUN OHJAUSTAVAT 
1. Auto Lämpöpumppu toteuttaa kiinteää 

asetusta (ei säätömahdollisuutta) 
2. Päällä Lämpöpumppu toteuttaa säädettyä 

käyntilupaa 
3. Pois Lämpöpumppu ei toiminnassa 
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Aurinkolatausjärjestelmä ja takka 
 

Putkiasennus 
Putkiasennukset tulee tehdä voimassaolevien määräysten mukaan. Putkikytkentöjä varten on 
Ecowatin alaosaan jätetty asennustila. Ecowatissa on avattavat sivulevyt, joten putkilähdöt 
voidaan asentaa oikealle, vasemmalle tai taaksepäin. Takka kytketään latauspiirin meno- ja 
paluuyhteeseen (ø22mm). Aurinkolatauspiiri kytketään aurinkokierukan meno- ja paluuyhteisiin 
(ø18mm). 
 
Mikäli Ecowattiin ei ole tehdasasennettua aurinkokierukkaa, katso asennusohjeet kohdasta 
aurinkokierukan asennus. Mikäli aurinkokierukkaa ei ole asennettu, tulee myös varaajan anturi 
T8 asentaa. Katso anturin asennusohje kohdasta Takka ja Anturin T8 asennus. 
 

ECOWATTI 

 
ECOWATTI 2T 
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Tulisijan tai/ja lämpöpumpun meno-, paluuoutket kytketään Ecowatin  latausyhteisiin. 
Arinkojärjestelmän meno-, paluuputket kytketään aurinkokierukan yhteisiin. Ecowatti 2T ja 
Ecowatti K malleissa aurinkokierukka on vakiovaruste. 
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Ecowatti, Aurinkolatausjärjestelmä ja takka 
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Ecowatti 2T, Aurinkolatausjärjestelmä ja takka 
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Ohjaus ja säätö 
Aurinkolatausjärjestelmä ja takka -kytkennässä ohjattavia yksiköitä ovat Aurinkojärjestelmän 
latauspumppu, sekä takan latauspumppu.  Edempänä on esitetty yksityiskohtaisemmin 
kokonaisuuden säätö. 

Ohjauskortilla (ks.liite 1) 
Takan latauspumppu P4:  liitäntä nro. 65 
Takan lämpöanturi T3:  liitäntä nro. 7-8 
Aurinkolatauspumppu P3:  liitäntä nro. 63 
Aurinkokeräin lämpöanturi T10: liitäntä nro.23–24 
Lataussäiliön aurinkolämpöanturi T8: liitäntä nro. 19-20  

Tulisija: 
Muun lämmönlähteen latauspumppu toteuttaa kiinteää käyntiä (ei säätöä) Auto ja Päällä 

ohjaustilassa. 

 

 

Aurinkolatausjärjestelmä 
Aurinkolatauspumppu toteuttaa kiinteää käyntiä (ei säätöä) Auto ohjaustilassa. Päällä tilassa 
latauspumppu on päällä, kunnes toisin säädetään. 

 

Latauspumpun käynti Auto ohjaustapavalinnassa  

(ei säädettävissä): 
Päällä (T3-T4): 6 °C, Pois (T3-T4): 3 °C 

Latauspumpun käynti Päällä ohjaustavassa: 
Päällä, kunnes toisin säädetään 

 
Aurinkolatauspumpun max. lämpötila on säädettävissä aurinkolatausvalikosta. Max 
lämpötilassa aurinkolatauspumppu pysähtyy. Aurinkolatauspumpun pysähtyminen max. 
lämpötilasta ei vaikuta takan latauspumpun käyntiin! Aurinkolatauspumpun max. lämpötila-
asetus kannattaa pitää melko korkealla, jotta aurinkoenergiasta saa täyden hyödyn (tehdasasetus 
on 90 °C). 
 

Lämmityskokonaisuudessa takka lämmittää takan ollessa päällä. Takan latauspumppu käynnistyy, 
kun varaajan ja takan lämpötilaero kasvaa.  Aurinkolatauspumppu käynnistyy, kun aurinkoenergiaa 
on saatavana, eli kun aurinkokeräimien ja varaajan lämpötilaero kasvaa. Lämmitystapavalinnaksi 
voidaan valita Eco tai Eco+ Lisälämpö. Tarkista lämmitystapojen erot Ecowatin käyttö- ja 
asennusohjeesta. Kuvassa x on esitetty kytkennän ohjattavat yksiköt sekä niiden säätö eri 
ohjaustavoissa. 

Latauspumpun käynti Auto ja Päällä 
ohjaustavassa (ei säädettävissä): 
Päälle (T3-T4): 6 °C, Pois (T3-T4): 3 °C 
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Kuva 18. Aurinkolatausjärjestelmä ja takkakytkentä, ohjaus ja ohjattavat komponentit

Aurinkolatausjärjestelmä ja Lämpöpumppu 
 

Putkiasennus 
Putkiasennukset tulee tehdä voimassaolevien määräysten mukaan. Putkikytkentöjä varten on 
Ecowatin alaosaan jätetty asennustila. Ecowatissa on avattavat sivulevyt, joten putkilähdöt 
voidaan asentaa oikealle, vasemmalle tai taaksepäin. Lämpöpumppu kytketään Ecowatin 
latauspiirin meno- ja paluuyhteeseen (ø22mm). Aurinkolatauspiiri kytketään aurinkokierukan 
meno- ja paluuyhteisiin (ø18mm). 
 

 
Ks. Aurinkolatausjärjestelmän asennus kohdasta 1. Aurinkolatausjärjestelmä.



 58

 

 
Ecowatti, aurinkolatausjärjestelmä ja lämpöpumppu
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Ohjaus ja säätö 
Kytkennässä ohjattavia yksiköitä ovat aurinkolatausjärjestelmän latauspumppu sekä lämpöpumppu.  
Aurinkolatauspumppu ja lämpöpumppu toimivat omilla toimintasäädöillään. Kytkennässä 
aurinkolatauspumppu toimii valitun ohjaustavan säädön mukaisesti. Mikäli aurinko lämmittää 
varaajan lämpötilan yli lämpöpumpun Pois lämpötilan, lämpöpumppu menee pois päältä. 
Lämpöpumppu käynnistyy, kun varaajan lämpötila laskee Lp:n Päälle lämpötilaan. 

Ohjauskortilla (ks.liite 1) 
Lämpöpumppu:  liitäntä nro. 43–42 
Aurinkolatauspumppu P3:  liitäntä nro. 63 
Aurinkokeräin lämpöanturi T10: liitäntä nro.23–24 
Lataussäiliön aurinkolämpöanturi T8: liitäntä nro. 19–20 

1. Aurinkolatauspumpun käyntivaihtoehdot ovat: 

Päällä (Latauspumppu päällä kunnes toisin säädetään) 
Pois (Latauspumppu ei toiminnassa) 
Auto (Latauspumppu toteuttaa kiinteää asetusta) 
 

Aurinkolatauspumpun max. lämpötila on säädettävissä aurinkolatausvalikosta. Max. lämpötilassa 
aurinkolatauspumppu pysähtyy Auto tilassa. 

2. Lämpöpumpun käyntivaihtoehdot ovat: 

Päällä (Lämpöpumppu toteuttaa asetettua käyntilupaa) 
Pois (Lämpöpumppu ei toiminnassa) 
Auto (Lämpöpumppu toteuttaa kiinteää asetusta) 
 

Lisäksi lämpöpumppu on mahdollista asettaa pysähtymään ulkolämpötilasta. Valinta löytyy 
lämpöpumpun valikosta. (Käyntilupa ulkolämpötilasta -säätö on riippuvainen asennetusta 
lämpöpumpusta. Katso lämpöpumpun suositusasetukset lämpöpumpun käyttöohjeesta.) 

 
Aurinkolatausjärjestelmä ja Lämpöpumppu-kytkentä
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Tulisija ja Lämpöpumppu 
 

Putkiasennus 
Putkiasennukset tulee tehdä voimassaolevien määräysten mukaan. Putkikytkentöjä varten on 
Ecowatin alaosaan jätetty asennustila. Ecowatissa on avattavat sivulevyt, joten putkilähdöt 
voidaan asentaa oikealle, vasemmalle tai taaksepäin. Takka ja Lämpöpumppu kytketään 
rinnakkain Ecowatin latauspiirin meno- ja paluuyhteisiin (ø22mm). 
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Ecowatti, lämpöpumppu ja takka (Ks.Ecowatti 2T kytkennät s.29 Tulisija, s. 44 Lämpöpumppu)
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Ohjaus ja säätö
 
Takka ja lämpöpumppu -kytkennässä ohjattavia yksiköitä ovat takan latauspumppu sekä 
Lämpöpumppu. Latauspumppu toimii kiinteällä asetuksella, ja lämpöpumppu toimii valitun 
ohjaustavan säädön mukaisesti. 
  
Ohjauskortilla (ks.liite 1) 
Takan latauspumppu P4:  liitäntä nro. 65 
Takan lämpöanturi T3:  liitäntä nro. 7-8 
Lämpöpumppu:  liitäntä nro. 43–42 
 
Lämmityskokonaisuudessa Lämpöpumppu toimii valitun ohjaustavan säädön mukaisesti. takan 
latauspumppu käynnistyy, kun takka sytytetään, ja varaajan ja takan välinen lämpötilaero kasvaa. 
Kun takka sammuu, varaajan ja takan välinen lämpötilaero pienenee, jolloin latauspumppu 
pysähtyy. Kun varaajan lämpötila on laskenut lämpöpumpun käyntiluvan Päälle lämpötilaan, 
lämpöpumppu kytkeytyy päälle.  Lämmitystavaksi voidaan valita Eco tai Eco + Lisälämpö (ks. 
käyttöohje). 
 
1. Latauspumppu toteuttaa kiinteää käyntiä (ei säätöä) Päällä ja Auto tilassa. Kun lämmönlähteenä 
on takka, ohjaustavaksi voidaan valita joko Auto tai Päällä tila. Latauspumppu toimii samalla 
kiinteällä asetuksella molemmissa ohjaustapavalinnoissa. Eri ohjaustavoilla on vaikutusta vain, kun 
Muu lämmönlähde on öljykattila, pellettikattila tai lämpöpumppu. 
 
2. Latauspumppu käynnistyy, kun takka sytytetään, ja lämpötilaero takan ja varaajan välillä kasvaa.  
Latauspumppu toteuttaa kiinteää säätöä, joka on riippuvainen takan ja varaajan lämpötilaerosta.  
 
3. Lämpöpumpun käynnissä on kolme vaihtoehtoa Päällä, Auto, Pois, jonka mukaan lämpöpumppu 
käy.  Lämpöpumpun käynti on riippuvainen takan käytöstä. 
 



 

Muu lämmönlähde ohjaus 
Ecowatin ohjausjärjestelmä pystyy ohjaamaan kolmea lämmönlähdettä yhtäaikaisesti. Muu 
lämmönlähde ohjauksella pystytään ohjaamaan esimerkiksi pelletti- ja öljypoltinta tai toista 
lämpöpumppua. Tässä kappaleessa esitetään Muu lämmönlähteen ohjaus ja säätömahdollisuudet. 
Takka kytkennässä tässä kappaleessa esitettävillä säädöillä ei ole merkitystä, sillä takka kytkennässä 
ohjattavana yksikkönä on vain latauspumppu P4. Katso Ecowatti ja takkakytkennän tarkempi 
selvitys kohdasta Takka.  

Esimerkeissä lämmönlähde voi olla esimerkiksi Aurinkolatausjärjestelmä tai lämpöpumppu. Muu 
lämmönlähde on järjestelmään kytketty lämmitysjärjestelmä, jota Ecowatin ohjausyksikkö ohjaa. 
Kumpikin lämmönlähde toimii omilla säädöillä, eivätkä ole keskenään riippuvaisia toisistaan. 

Ohjauskortilla (ks.liite 1) 
Muu lämmönlähde ohjaus:   liitäntä nro. 45-44  
  

 

a. Lämmönlähde on päätoiminen lämmönlähde, ja Muu lämmönlähde aktivoituu 
ulkolämpötilasta: 

1. Valitse lämmönlähde valikosta (Aurinko, lämpöpumppu) vaihtoehto Päällä tai Auto (ks. 
käyttö- ja asennusohje) 

2. Aseta mahdolliset käyntilupaehdot (ks. lämmönlähteen säädöt). 

3. Valitse Muu lämmönlähdevalikosta vaihtoehto Päällä tai Auto. 

4. Aseta Muulle lämmönlähteelle käyntilupaehto. Muun lämmönlähteen Pois arvoksi 
suositellaan melko korkeaa lämpötilaa. Tehdasasetuksena on Pois (T4) 65 °C ja Päälle (T5) diff 6. 

5. Aseta Muulle lämmönlähteelle käyntilupa ulkolämpötilasta. Käyntiluvasta Muu lämmönlähde 
käynnistyy, kun asetettu ulkolämpötila saavutetaan, ja sammuu kun lämpötila laskee asetettuun 
arvoon. 

Näillä asetuksilla lämmönlähde toimii pääsääntöisenä lämmönlähteenä. Muu lämmönlähde 
käynnistyy asetetusta ulkolämpötilasta, esim. -10 °C. Kun Muu lämmönlähde käynnistyy, 
latauspumppu aktivoituu kattilan ja varaajan lämpötilaero kasvaessa. Latauspumpun 
käynnistyessä kattilalta alkaa kiertää kuumaa vettä varaajan. Lämmönlähde toteuttaa omaa 
käyntiään. Lämmitystavaksi voidaan valita Eco tai Eco + Lisä-lämpö (ks. Asennus- ja 
käyttöohje).  

Lämmönlähde ja Muu lämmönlähde kytkennässä on monenlaisia toimintamahdollisuuksia: 

a. Lämmönlähde toimii päätoimisena lämmönlähteenä, ja Muu lämmönlähde varalämmityksenä 
aktivoituen automaattisesti ulkolämpötilasta. 

b. Lämmönlähde toimii päätoimisena lämmönlähteenä, ja Muu lämmönlähde varalämmityksenä 
aktivoituen käyttäjän valinnasta 

c. Lämmitys pelkällä lämmönlähteellä 

d. Lämmitys pelkällä Muulla lämmönlähteellä  
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b. Lämmönlähde on päätoiminen lämmönlähde, ja Muu lämmönlähde aktivoituu käyttäjän 
halutessa.  

Toimi kuten edellä, mutta valitse Muun lämmön-lähteen käyntilupaan (T2) valinnaksi -, eli ei 
aktivointia ulkolämpötilasta. Muu lämmön-lähde aktivoituu, kun Muun lämmönlähteen valikosta 
valitaan Päällä. 

c. Lämmitys vain Lämmönlähteellä 
1. Valitse Muun lämmönlähteen valikosta Pois. 

2. Valitse Lämmönlähde valikosta (Aurinkolataus, Lämpöpumppu) Päällä tai Auto. 

3. Aseta Lämpöpumpulle ohjaustavassa Päällä lämpöpumpun käyntilupa (ks. lämpöpumpun 
käyttöohjeen suositukset). 

d. Lämmitys vain Muulla lämmönlähteellä 
1. Valitse Lämmönlähdevalikosta valinta Pois. 

2. Valitse Muu lämmönlähdevalikosta ohjaustapa Päällä tai Auto. 

2.1. Valinta Päällä 

• Latauspumppu toteuttaa omaa kiinteää asetustaan 

• Aseta Muulle lämmönlähteelle käyntilupa-arvot. Muun lämmönlähteen Pois arvoksi 
suositellaan melko korkeaa lämpötilaa. Tehdasasetuksena on Pois (T4) 65 °C ja Päälle (T5) 
diff 6. 

2.2. Valinta Auto: 

• Latauspumppu toteuttaa omaa kiinteää asetustaan 

• Muu lämmönlähde toteuttaa omaa kiinteää asetusta. (Päälle: lämpökäyrä +3 °C, Pois diff  
+5 °C) 

3. Valitse Muun lämmönlähteen käyntilupa ulko-lämpötilasta. Säätömahdollisuus on Muun 
lämmönlähteen käynnistyminen ja pysähtyminen ulkolämpötilasta, tai ei aktivointia 
ulkolämpötilasta. 

3.1. Aktivointi ulkolämpötilasta 

• Muu lämmönlähde käynnistyy, kun ulkolämpötila saavuttaa lämmönlähteen 
käynnistyslämpötilan. Muu lämmönlähde sammuu, kun ulkolämpötila nousee asetettuun 
pysähtymislämpötilaan 

3.2. Ei aktivointia ulkolämpötilasta 

• Muun lämmönlähteen aktivointiin ei vaikuta ulkolämpötila, Muu lämmönlähde aktivoituu 
Päällä valinnasta 



Liite 1 Sähkökytkentäkaavio 
 
 


